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o Rückstaudichtung RS644.100
    joint de refoulement RS644.100
o Übergangsbride
    Collier d'union intermédiaire

Deckel mit 
RS589D.110

Variante mit Abgang  o
horizontal

Isolation
bauseits

www.resitec.ch

Material: 1.4301 (V2A)

Variante mit Abgang  o
vertikal

RS 290.100 / RS 291.100 mit Retentionseinlauf spezial 
Massblatt / fiche technikque des mesures

Überlauf + Notüberlauf bauseits
------------------------------------------
Débordement + débordement
 d'urgence externe

2018 Blatt 808


